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【機械濃縮棟】

（汚泥混合調整槽）

【管理棟】

３Ｆ 脱水機室

２Ｆ ベルトコンベア室

１Ｆ ホッパー

Ｂ１ 沈砂池・ポンプ室

8

⑨

【し尿受入施設】
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名 護 下 水 処 理 場 （空撮写真）

中央操作室

３Ｆ 脱水機室

２Ｆ ベルトコンベア室

１Ｆ ホッパー

Ｂ１ 沈砂池・ポンプ室

機械濃縮棟

汚泥混合貯留槽

No.1 汚泥消化タンク

No.2 汚泥消化タンク

No.3 汚泥消化タンク

ガス発電機棟
ガスタンク

1,2系水処理

電気室

最初沈殿池

１

・

２

系

反

応

タ

ン

ク

１

・

２

系

最

終

沈

殿

池

3
・
4

系

反

応

タ

ン

ク3,4系水処理

電気室

3

・

4

系

最

終

沈

殿

池

塩素滅菌池

高度処理棟

原水槽

港中継ポンプ場

水処理系土壌脱臭床
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